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1 Котельная № 2 1,472 0,005 0,736 0,042 0,002

2 Котельная № 3 143,1 2,04 72,48 2,121 0,677

3 Котельная № 5 25,5 0,182 12,8 0,378 0,035

4
1,324 0,028 0,662 0,049 0,002

5 1,74 0,003 1,16 0,008 0,002

6 0,67 0,002 0,335 0,003 0

7 2,521 0,006 1,521 0,117 0,006

8 6,14 0,072 5,07 0,276 0,032

9 1,454 0,016 1,1 0,011 0,001

10 2,208 0,009 1,472 0,095 0,006

ИТОГО: 186,129 2,363 97,336 3,1 0,763

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в разрезе источников теплоты, находящихся в 
хозяйственном ведении МУП «Гор. УЖКХ»

№ п/п
Наименование 

котельной 

Перспективная тепловая мощность 
котельной Гкал/ч 

Потери в тепловых сетях, 
Гкал/ч

Установленн
ая 

Потери на 
собственные 

нужды 

Фактическая 
мощность

Потери через 
изоляцию 

Потери 
теплоно 
сителя 

Котельная бани 
«Кристалл» 
Котельная ул. 
Лесная 
Котельная 
«Ломовка» 
Котельная д. 
Никитино 
Котельная п. 
Басьяновский 
Котельная п. 
Песчаный 
Котельная д. 
Северная 
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0,82 -0,084

78,76 -6,28

9,49 3,31

0,6 0,062

1,02 0,14

0,33 0,005

0,73 0,791

3,72 1,35

0,52 0,58

0,54 0,932

96,53 0,806

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в разрезе источников теплоты, находящихся в 
хозяйственном ведении МУП «Гор. УЖКХ»

Присоединен
ная нагрузка, 

Гкал/ч 

Резерв/ 
Дефицит 

мощности 
ИТ, Гкал/ч 


